meocnn @ ApaReqio Gorj |,
210185 Targu-liu

jud. Gorj 150 9007 Certificat nr. 875C
150 14001 Certificat nr. 4494
(S0 45001 Certificat nr. 306HS

(G E RPREL GO GoRJ SA.
..".‘é"'.g.“_'"’. N {’f
IESH
Ziue j_&.!.um .(ﬁ- Anul Zaé

Urmare a adresei dumneavoastrd nr. 10158/23.07.2026, inregistratd la APAREGIO GORJ S.A.
cu nr. 8955/23.07.2026, privind situatia sistemului public de alimentare cu apd din comuna Baia de Fier,

CATRE,

PRIMARIA COMUNEI BAIA DE FIER

va comunicim urmatoarele:

e Sursa de api utilizatd pentru alimentarea localititii Baia de Fier este o sursd de suprafata, ale clrei
caracteristici fizico-chimice si microbiologice pot prezenta variatii in functie de conditiile
hidrometeorologice.

¢ In perioada analizati, in zona de captare s-au inregistrat precipitatii abundente, care au determinat
modificarea temporard a caracteristicilor apei brute, in principal prin cresterea turbidititii i a
incarcaturii de materie organici.Cresterea turbidititii apei brute este favorizatd de antrenarea in
sursa de apa a particulelor de sol, materiilor minerale si altor materiale aflate in suspensie, ca
urmare a scurgerilor de suprafatd si a fenomenelor de eroziune produse in perioadele cu
precipitatii abundente. Totodata, in astfel de conditii, poate creste §i cantitatea de materie organica
naturald antrenati de pe suprafata bazinului hidrografic, provenita din sol, vegetatie si alte
materiale organice.

e Un aspect relevant il reprezintd configuratia tehnologica a statiei de tratare aferente sursei de
apa. Statia existentii nu este previzuta cu trepte tehnologice specifice pentru reducerea turbiditatii
apei brute, respectiv coagulare, floculare, decantare si filtrare. In aceste conditii, variatiile rapide
ale caracteristicilor apei brute, in special in perioadele cu precipitatii abundente, pot influenta
procesul tehnologic de tratare.

e In vederea gestiondrii situatiei, operatorul a procedat la monitorizarea sistemului si la adoptarea
masurilor necesare. Totodatii, populatia a fost informatd cu privire la situatia existentd si
recomandati utilizarea apei exclusiv in scopuri menajere, pand la limpezirea acesteia §i revenirea
caracteristicilor apei la conditiile normale. Situatia a fost comunicata si Directiei de Sanitate
Publici Gorj, in vederea informdrii autorititii sanitare competente si a monitorizarii situatiei
privind calitatea apei.

e Mentionim ci modificarea parametrilor de calitate a avut un caracter temporar, manifestindu-se
pe perioada influentat de precipitatiile abundente si de modificarea caracteristicilor apei brute.

o in data de 24.07.2026, dupi diminuarea efectului precipitatiilor si limpezirea apei la sursa, au fost
prelevate probe de apid in vederea verificarii calitdtii apei furnizate. Rezultatele analizelor
efectuate au evidentiat faptul ci parametrii analizati se incadrau in valorile previzute de legislatia
aplicabild privind calitatea apei destinate consumului uman, respectiv prevederile Ordonantei
Guvernului nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, cu modificirile si
completirile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 96/2024.
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e Ulterior, in data de 05.08.2026, au fost efectuate operatiuni de purjare a retelei de distributie si
lucrdri de igienizare a conductelor, in scopul indepartirii eventualelor depuneri si impuritdti si al
asigurdrii conditiilor corespunzatoare de functionare a sistemului.

e Dupi efectuarea operatiunilor de purjare si igienizare au fost prelevate noi probe de apd pentru
verificarea parametrilor de calitate. Rezultatele analizelor aferente acestor probe evidentiazd, de
asemenea, incadrarea parametrilor analizati in valorile previzute de legislatia aplicabila privind
calitatea apei destinate consumului uman.

Astfel, rezultatele analizelor efectuate in data de 24.07.2026, dupa limpezirea apei la sursi, precum
si cele efectuate ulterior operatiunilor de purjare si igienizare din data de 05.08.2026, confirma Incadrarea
parametrilor analizati in limitele corespunziitoare pentru apa destinatd consumului uman.

in sustinerea celor prezentate, anexim rapoartele de incercare aferente probelor prelevate in data
de 24.07.2026, precum si rapoartele de incercare aferente probelor prelevate ulterior operatiunilor de
purjare si igienizare efectuate In data de 05.08.2026.

Cu deosebita consideratie,
Sef Laborator Central Ape,
Ing. Maria Mirabela Gordin
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APAREGIO GORJ S.A.

LABORATOR CENTRAL APE -Laborator Apa Potabila

Adpresa: Str. Crinului, nr. 20
Tel. 0787/643025

Raport de Incercare nr. 660 din 28.07.2026

Numele si adresa beneficiarului : CED NOVACI

Nr.cerere/comanda/contract : Monitorizare suplimentara

Tipul probei : Apa potabila ( Momentana )
Locul de prelevare al probei : BAZIN BAIA DE FIER - CRIVINI
Volumul probei prelevate/tip recipient utilizat la prelevare: 1500 ml plastic; 500 ml sticla sterila
Standardul de prelevare/Procedura: SR ISO 5667-5:2017 ; SR EN ISO 19458:2007

***Prelevarea s-a realizat de catre: COSTREIE ARISTOTEL
Data/Ora prelevarii probei: 24.07.2026/07:45

M"’

acredatat peatru
INCERCARE

SKEN [SOIEC 170232018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

Codul probei: 660

111241

Data/Ora primirii probei: 24.07.2026/09:50

Perioada efectuarii incercarilor: 24.07.2026 — 27.07.2026

CMA conform
Ordonantei nr.
Nr. | Parametru determinat Rezultatul . 7/2023
ert. (U.M.) \UM incerecarii Metoda de incercare aprobata si
modificata prin
| Legea 96/2024
SR EN ISO 9308-1:2015
1. | Bacterii coliforme UFC/100ml 0 SR EN ISO 9308- 0
1:2015/A1:2017
2. | Enterococi intestinali UFC/100ml 0 SR EN ISO 7899-2:2002 0
_ SR EN ISO 9308-1:2015
3. | Escherichia coli UFC/100ml 0 SR EN IS09308- 0
. 1:2015/A1:2017
**Numar de colonii la ] Fara modificari
4. 29°C UFC/1ml 0 SR EN ISO 6222:2004 anarndle
**Numar de colonii la ) Fara modificari
5 37°C . UFC/1ml 0 SR EN ISO 6222:2004 )
6 *pH Unit de pH 7,41 SR EN ISO 10523:2012 6,5- 9,5
7. | *Conductivitate uS/em 97,2 SR EN 27888:1997 2500
8 Clor rezidual liber mg/l 0,418 SR EN ISO 7393-2:2018 0,1- 05
9 Clor rezidual total mg/1 0,443 SR EN ISO 7393-2:2018 -
10. | Amoniu mg/1 <0,034 SR EN ISO 7150-1:2001 0,5
11. | Azotati mg/l 1,563 SR EN ISO 7890-3:2000 50
e SR EN 26777:2002
12. | Nitrit mg/l <0017 SR EN 26777:2002/C91:2006 0.5
13. | Cloruri mg/l 8,508 SR ISO 9297:2001 250
14. | Suma de Ca si Mg e 2,783 SR ISO 6059:2008 >5
germane
15. | **Oxidabilitate mgO, 1,79 SR EN ISO 8467:2001 5
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Acceptabila
consumatorilor

16. | **Turbiditate NTU ACCEPTABILA | SR ENISO 7027-1:2016 si nicio
modificare
anormali
- SR ISO 6332:1996
17. | **Fier total ug/l >3 SR ISO 6332:1996/C91:2006 200
- Kit Spectroquant Mn-test
18. Mangan ug/l 8 (0,005-2,00 mg/l Mn) 50
Acceptabil
consumatorilor
19. | **Miros ACCEPTABIL | SR EN 1622:2007 si nicio
modificare
anormald

*NOTA : pH-ul si conductivitatea sunt raportate la temperatura de 20°C
** NOTA : incercari care nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.
#** NOTA : activitatea de prelevare nu este acoperita de acreditarea RENAR.

OBSERVATII: -

Acest document este proprietatea APAREGIO GORJ S.A si nu poate fi reprodus (integral sau partial) sau
difuzat in alte scopuri decét cel pentru care a fost eliberat, fara acordul scris al proprietarului.
Copii ale prezentului raport de incerciri sunt valabile numai cu semnatura si stampila originala.
Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile situate sub limita de cuantificare a metodei.
Rezultatele incercarii se refera exclusiv la proba supusa analizei.

Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

Prezentul raport de incercare se elibereaza in 2 exemplare dintre care exemplarul 1 in original se transmite la

client.

Aprobat,
Sef Laborator Central Ape

Ing. Gordin Mirabela

=

Avizat,
Sef Laborator Apa Potabila
Ing. Mihart Olivia
{

Intocmit,

Biolog Gencériau Denisa

Responsabili /Executanti

incercari fizico-chimice

Alexandrescu Victoria /{fﬁg
. N

Paun Claudia fOi/isir

Ulariu Simona 5;‘1 -

Visean Cristina

, b
Vlad Laurentia ,z%ﬁ“&‘:

Responsabil/Executant
incercari microbiologice,

Gencarau Denisa
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APAREGIO GORJ S.A.
LABORATOR CENTRAL APE -Laborator Apa Potabila
Adresa: Str. Crinului, nr. 20
Tel. 0787/643025

Numele si adresa beneficiarului : CED NOVACI

Raport de Incercare nr. 661 din 28.07.2026

Nr.cerere/comanda/contract : Monitorizare suplimentara

Tipul probei : Apa potabila (Momentana )
Locul de prelevare al probei : BAZIN BAIA DE FIER - BAITA 2

Volumul probei prelevate/tip recipient utilizat la prelevare: 1500 ml plastic; 500 ml sticla sterila

acreditat pentru
INCERCARE

SR EN [SO:IEC 170252018

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Codul probei: 661

Standardul de prelevare/Procedura: SR ISO 5667-5:2017 ; SR EN ISO 19458:2007
***Prelevarea s-a realizat de catre: COSTREIE ARISTOTEL
Data/Ora prelevarii probei: 24.07.2026/08:10

LT1241

Data/Ora primirii probei: 24.07.2026/09:50

Perioada efectuarii incercarilor: 24.07.2026 —27.07.2026

CMA conform
Ordonantei nr.
Nr. Parametru determinat \UM I'lezultatgl Metoda de incercare 7/2023 .
crt. (U.M.) incercarii aprobata si
modificata prin
Legea 96/2024
SR EN ISO 9308-1:2015
1. | Bacterii coliforme UFC/100ml 0 SR EN ISO 9308- 0
. 1:2015/A1:2017
2. Enterococi intestinali UFC/100ml 0 SR EN ISO 7899-2:2002 0
SR EN ISO 9308-1:2015
3. | Escherichia coli UFC/100ml 0 SR EN IS09308- 0
1:2015/A1:2017
4 Numar de colonii la UEC/1ml 0 SR EN SO 6222:2004 Fara modificari
22°C anormale
**Numar de colonii la . Fara modificari
5. 379 UFC/1ml 0 SR EN ISO 6222:2004 Aol
6. *pH Unit de pH 7,38 SR EN ISO 10523:2012 6,5- 9,5
7. *Conductivitaie uS/em 100,1 SR EN 27888:1997 2500
8. | Clor rezidual liber mg/l 0,434 SR EN ISO 7393-2:2018 0,1-0,5
9. | Clor rezidual total mg/l 0,448 SR EN ISO 7393-2:2018 -
10. | Amoniu mg/l <0,034 SR EN ISO 7150-1:2001 0,5
11. | Azotati mg/l 1,474 SR EN ISO 7890-3:2000 50
o SR EN 26777:2002
12. | Nitrit mg/] T SR EN 26777:2002/C91:2006 0,5
13. | Cloruri mg/l 8,366 SR IS0 9297:2001 250
14. | Suma de Ca si Mg Grade 2,771 SR ISO 6059:2008 >S5
germane
15. | **Oxidabilitate mg0,1 1,76 SR EN ISO 8467:2001 5
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Acceptabild
consumatorilor
16. | **Turbiditate NTU ACCEPTABILA | SRENISO 7027-1:2016 si nicio
modificare
anormald
i SR ISO 6332:1996
17. | **Fier total ne/l 3l SR ISO 6332:1996/C91:2006 200
Kit Spectroquant Mn-test
18. **Mang-z_m pg/l 6 - (0,00?—Z,Oqugfl Mn) 50
Acceptabil
consumatorilor
19. | #*Miros ACCEPTABIL | SR EN 1622:2007 si nicio
modificare
anormald

*NOTA : pH-ul si conductivitatea sunt raportate la temperatura de 20°C

** NOTA : incercari care nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

** NOTA : activitatea de prelevare nu este acoperita de acreditarea RENAR.

OBSERVATII:

Acest document este proprietatea APAREGIO GORJ S.A si nu poate fi reprodus (integral sau partial) sau
difuzat in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat, fird acordul scris al proprietarului.

Copii ale prezentului raport de Tncercari sunt valabile numai cu semnatura si stampila originala.
Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile situate sub limita de cuantificare a metodei.

Rezultatele incercarii se refera exclusiv la proba supusa analizei.
Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

Prezentul raport de incercare se elibereaza in 2 exemplare dintre care exemplarul 1 in original se transmite la

client.

Aprobat,
Sef Laborator Central Ape

Ing. Gordin Mirabela

<3

Avizat,
Sef Laborator Api Potabila
Ing. Mihart Olivia

Sy

Intocmit,

Biolog Gencariu Denisa

Responsabili /Executanti
incercari fizico-chimice, /
Alexandrescu Victoria U
) —
Paun Claudia /OuA ¢
Ulariu Simona 57/7
Visean Cristina '
Vlad Laurentia q’?ﬁbc%

Responsabil/Executant
incercari microbiologice,

Gencarau Denisa

> o
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APAREGIO GORJ S.A.

LABORATOR CENTRAL APE -Laborator Apa Potabila

Adresa: Str. Crinului, nr. 20
Tel. 0787/643025

Raport de Incercare nr. 662 din 28.07.2026

Numele si adresa beneficiarului : CED NOVACI

Nr.cerere/comanda/contract : Monitorizare suplimentara

Tipul probei : Apa potabila ( Momentana )

acreditat pentru
INCERCARE

RE: AR

SREN [SO1EC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

Codul probei: 662

Locul de prelevare al probei : RETEA BAIA DE FIER — PENSIUNEA TOBO

Volumul probei prelevate/tip recipient utilizat la prelevare: 1500 ml plastic; 500 ml sticla sterila
Standardul de prelevare/Procedura: SR ISO 5667-5:2017 ; SR EN ISO 19458:2007
#*%Prelevarea s-a realizat de catre: COSTREIE ARISTOTEL
Data/Ora prelevarii probei: 24.07.2026/08:25

Li1241

Data/Ora primirii probei: 24.07.2026/09:50

Perioada efectuarii incercarilor: 24.07.2026 - 27.07.2026

CMA conform
Ordonantei nr.
Nr. Parametru determinat \UM Bezultatgl Metoda de incercare 7/2023 .
crt. (U.M.) incercarii aprobata si
modificata prin
Legea 96/2024
SR EN ISO 9308-1:2015
1. | Bacterii coliforme UFC/100ml 0 SR EN ISO 9308- 0
1:2015/A1:2017
2. | Enterococi intestinali UFC/100ml 0 SR EN ISO 7899-2:2002 0
SR EN ISO 9308-1:2015
3. | Escherichia coli UFC/100ml 0 SR EN 1S09308- 0
1:2015/A1:2017
4. E\Iumal de colonii la UFC/1ml 0 SR EN ISO 6222:2004 Fara modificari
22°C anormale
**Numar de colonii la ) Fara modificari
5. 3790 UFC/1ml 0 SR EN ISO 6222:2004 onarhdle
6. | *pH Unit de pH 7,35 SR EN ISO 10523:2012 6,5- 9,5
7. | *Conductivitate uS/cm 96,8 SR EN 27888:1997 2500
8. | Clor rezidual liber mg/1 0,116 SR EN ISO 7393-2:2018 0,1-0,5
9. | Clor rezidual total mg/l 0,132 SR EN ISO 7393-2:2018 -
10. | Amoniu mg/| <0,034 SR EN [SO 7150-1:2001 0,5
11. | Azotati mg/l 1,554 SR EN ISO 7890-3:2000 50
' e SR EN 26777:2002
12. | Nitriti mg/l <0,017 SR EN 26777:2002/C91:2006 0,5
13. | Cloruri mg/l 8,225 SR ISO 9297:2001 250
14. | Suma de Ca si Mg Girade 2,760 SR 1SO 6059:2008 >5
germane
15. | **Oxidabilitate mgOyl 1,72 SR EN ISO 8467:2001 S
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Acceptabild
consumatorilor
16. | **Turbiditate NTU ACCEPTABILA | SR EN ISO 7027-1:2016 si nicio
modificare
anormala

. SRISO 6332:1996
&k
17. | **Fier total ug/l 48 SR ISO 6332:1996/C91:2006 200

Kit Spectroquant Mn-test

(0,005-2,00 mg/l Mn) 50

18. | **Mangan pg/l 5

Acceptabil
consumatorilor
19. | **Miros ACCEPTABIL | SR EN 1622:2007 si nicio
modificare
anormald

*NOTA : pH-ul si conductivitatea sunt raportate la temperatura de 20°C
** NOTA : incercari care nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.
** NOTA : activitatea de prelevare nu este acoperita de acreditarea RENAR.

OBSERVATILI:
Acest document este proprietatea APAREGIO GORIJ S.A si nu poate fi reprodus (integral sau partial) sau
difuzat In alte scopuri decét cel pentru care a fost eliberat, fard acordul scris al proprietarului.
Copii ale prezentului raport de Tncercari sunt valabile numai cu semnatura si stampila originala.
Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile situate sub limita de cuantificare a metodei.
Rezultatele incercarii se refera exclusiv la proba supusa analizei.
Laboratorul nu emite opinii si interpretari.
Prezentul raport de incercare se elibereaza in 2 exemplare dintre care exemplarul 1 in original se transmite la
client.

Aprobat,
Sef Laborator Central Ape
Ing. Gordin Mirabela Responsabili /Executanti
%’) incercari ﬁzico-chimice,_'/
<l Alexandrescu Victoria <

< Paun Claudia // 2/?/(/%/(
Ulariu Simona G
Avizat, Visean Cristina %
Sef Laborator Api Potabila Vlad Laurentia q/jw 5’{72

Ing. Mihart Olivia

/ %’ Responsabil/Executant

incercari microbiologice,

Gencarau Denisa

Intocmit, W OUU.)

Biolog Gencérdu Denisa

o
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APAREGIO GORJ S.A,

LABORATOR CENTRAL APE -Laborator Apa Potabila
Adresa: Str. Crinului, nr. 20

Tel. 0787/643025

acreditat pentry
INCERCARE

Raport de Incercare nr, 663 din 28.07.2026

SR EN [SO:LEC 17025:2018

Numele si adresa beneficiarului : CED NOVACI CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr.cerere/comanda/contract : Monitorizare suplimentara

Tipul probei : Apa potabila ( Momentana )

Volumul probei prelevate/tip recipient utilizat la prelevare: 1500 ml plastic; 500 ml sticla sterila

Codul probei: 663
Locul de prelevare al probei : RETEA BAIA DE FIER - STR. CAMPULUI

Standardul de prelevare/Procedura: SR ISO 5667-5:2017 A; SR EN ISO 19458:2007
***Prelevarea s-a realizat de catre: COSTREIE ARISTOTEL
Data/Ora prelevarii probei: 24.07.2026/08:50

L1241

Data/Ora primirii probei: 24.07.2026/09:50

Perioada efectuarii incercarilor: 24.07.2026 - 27.07.2026

CMA conform
Ordonantei nr.
Nr. Parametru determinat \UM I.{ezultatI‘I.I Metoda de incercare 7/2023 '
crt, (U.M.) incercarii aprobata si
modificata prin
Legea 96/2024
SR EN ISO 9308-1:2015
I. Bacterii coliforme UFC/100ml 0 SR EN ISO 9308- 0
1:2015/A1:2017
2. Enterococi intestinali UFC/100ml 0 SR EN ISO 7899-2:2002 0
SR EN ISO 9308-1:2015
3. | Escherichia coli UFC/100ml 0 SR EN IS09308- 0
1:2015/A1:2017
4 Numar de colonii la UFC/1ml 0 SR EN ISO 6222:2004 Fara modificari
22°C anormale
s })\Iumal de colonii la UFC/1ml 0 SR EN ISO 6222:2004 Fara modificari
37°C anormale
6. *pH Unit de pH 7,40 SR EN ISO 10523:2012 6,5- 9,5
7. *Conductivitate uS/cm 101,1 SR EN 27888:1997 2500
8 Clor rezidual liber mg/1 0,124 SR EN ISO 7393-2:2018 0,1-0,5
9. | Clor rezidual total mg/l 0,136 SR EN ISO 7393-2:2018 -
10. | Amoniu mg/1 <0,034 SR EN ISO 7150-1:2001 0,5
11. | Azotati mg/l 1,479 SR EN ISO 7890-3:2000 50
o SR EN 26777:2002
12. | Nitriti me/l i SR EN 26777:2002/C91:2006 0,5
13. | Cloruri mg/] 8,083 SR ISO 9297:2001 250
14. | Suma de Ca si Mg e 2,749 SR ISO 6059:2008 >5
germane
15. | ¥*Oxidabilitate mgOy/l 1,60 SR EN ISO 8467:2001 5
| Cod: PSL-7.8-F1 /Ed.2-R2 Page 1/2 Exemplar 1. I
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Acceptabild
consumatorilor

16. | **Turbiditate NTU ACCEPTABILA | SR EN ISO 7027-1:2016 si nicio
modificare
anormali
. SR ISO 6332:1996
17. jjj**Fier total ng/l 44 SR ISO 6332:1996/C91:2006 200
TR Kit Spectroquant Mn-test
_18. Mangan pg/l 7 (0,005-2,00 mg/l Mn) 50
‘ Acceptabil
consumatorilor
19. | **Miros ACCEPTABIL | SR EN 1622:2007 si nicio
modificare
anormali

*NOTA : pH-ul si conductivitatea sunt raportate la temperatura de 20°C
** NOTA : incercari care nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.
** NOTA : activitatea de prelevare nu este acoperita de acreditarea RENAR.

OBSERVATII:

Acest document este proprietatea APAREGIO GORJ S.A si nu poate fi reprodus (integral sau partial) sau
difuzat in alte scopuri decét cel pentru care a fost eliberat, fard acordul scris al proprietarului.
Copii ale prezentului raport de incercari sunt valabile numai cu semnatura si stampila originala.
Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile situate sub limita de cuantificare a metodei.
Rezultatele incercarii se refera exclusiv la proba supusa analizei.

Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

Prezentul raport de incercare se elibereaza in 2 exemplare dintre care exemplarul 1 in original se transmite la

client.

Aprobat,
Sef Laborator Central Ape

Ing. Gordin Mirabela

<
S

Avizat,
Sef Laborator Api Potabila

Ing. Mihart Olivia
{

Intoemit,

Biolog Gencardu Denisa

o’zf[&w

Responsabili /Executanti
incercari fizico-chimice,
Alexandrescu Victoria <

>
Paun Claudia /Cit/i44
Ulariu Simona 424~

Visean Cristina <ﬁf" i

Vlad Laurentia ﬁ(}{ﬂ(/ g

Responsabil/Executant
incercari microbiologice,

Gencarau Denisa

| Cod: PSL-7.8-F1 /Ed.2-R2
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APAREGIO GORJ S.A.
LABORATOR CENTRAL APE -Laborator Apa Potabila
Adresa: Str. Crinului, nr. 20
Tel. 0787/643025

Numele si adresa beneficiarului : CED NOVACI

Raport de Incercare nr. 664 din 28.07.2026

Nr.cerere/comanda/contract : Monitorizare suplimentara

Tipul probei : Apa suprafata ( Momentana )

Codul probei: 664
Locul de prelevare al probei : SURSA BAIA DE FIER - ZANOAGA

Volumul probei prelevate/tip recipient utilizat la prelevare: 1500 ml plastic

Standardul de prelevare/Procedura: SR ISO 5667-5:2017 ; SR EN ISO 19458:2007
Prelevarea s-a realizat de catre: COSTREIE ARISTOTEL
Data/Ora prelevarii probei: 24.07.2026/07:15

Perioada efectuarii incercarilor: 24.07.2026

Data/Ora primirii probei: 24.07.2026/09:50

CMA conform
Ordonantei nr.
Nr. | Parametru determinat \UM I.lezultatl-x_l Metoda de incercare 7/2023 -
ert. (U.M.) incercarii aprobata si
modificata prin
- Legea 96/2024
SR EN ISO 9308-1:2015
1. | Bacterii coliforme UFC/100ml - SR EN ISO 9308- 0
1:2015/A1:2017
2. | Enterococi intestinali UFC/100ml - SR EN ISO 7899-2:2002 0
SR EN ISO 9308-1:2015
3. | Escherichia coli UFC/100ml - SR EN IS09308- 0
1:2015/A1:2017
4. | Numar de colonii 1a22°C | UFC/iml - SR EN ISO 6222:2004 Fara modificari
anormale
" B . Fara modificari
5. | Numar de colonii la 37°C UFC/1ml - SR EN ISO 6222:2004 o KN
6. | *pH Unit de pH 7,33 SR EN ISO 10523:2012 6,5- 9,5
7. | *Conductivitate pS/cm 129,7 SR EN 27888:1997 2500
8. | Clor rezidual liber mg/l - SR EN ISO 7393-2:2018 0,1-0,5
9. | Clor rezidual total mg/l - SR EN ISO 7393-2:2018 -
10. | Amoniu- mg/l <0,034 SR EN ISO 7150-1:2001 0,5
11. | Azotati mg/1 1,921 SR EN ISO 7890-3:2000 50
o SR EN 26777:2002
12. | Nitriti mg/l <0,017 SR EN 26777:2002/C91:2006 05
13. | Cloruri mg/l 3,899 SR ISO 9297:2001 250
14. | Suma de Ca si Mg Sk 4,825:0,483 | SRISO 6059:2008 >5
germane
15. | Oxidabilitate mg0O,,1 1,82 SR EN ISO 8467:2001 5
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Acceptabil
consumatorilor
Turbiditate NTU ACCEPTABILA | SR ENISO 7027-1:2016 si nicio
modificare
anormala
. SR ISO 6332:1996
Fier total ne/! >8 SR ISO 6332:1996/C91:2006 200
Kit Spectroquant Mn-test
Mangan ng/l 8 (0,005-2,00 m Mn) >0
Acceptabil
consumatorilor
Miros - SR EN 1622:2007 si nicio
modificare
anormald

*NOTA : pH-ul si conductivitatea sunt raportate la temperatura de 20°C

OBSERVATII:

Acest document este proprietatea APAREGIO GORJ S.A si nu poate fi reprodus (integral sau partial) sau
difuzat In alte scopuri decét cel pentru care a fost eliberat, fira acordul scris al proprietarului.
Copii ale prezentului raport de fncercari sunt valabile numai cu semnatura si stampila originala.
Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile situate sub limita de cuantificare a metodei.
Rezultatele incercarii se refera exclusiv la proba supusa analizei.

Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

Prezentul raport de incercare se elibereaza in 2 exemplare dintre care exemplarul 1 in original se transmite la

client.

Aprobat,
Sef Laborator Central Ape

Ing. Gordin Mirabela

Avizat,
Sef Laborator Apa Potabila
Ing. Mihart Olivia

(A

Intocmit,

Biolog Gencarau Denisa

» pr

Responsabili /Executanti

ineercari fizico-chimice,
Alexandrescu Victoria

Paun Claudia ﬂj{/&%’
Ulariu Simona %

Visean Cristina <&f'

Vlad Laurentia q("'{ﬁ s
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APAREGIO GORJ S.A.

LABORATOR CENTRAL APE -Laborator Apa Potabila

Adresa: Str. Crinului, nr. 20 . acreditat pentru
Tel. 0787/643025 INCERCARE

Raport de Incercare nr. 699 din 10.08.2026
SR EN ISOMIEC 17025:201%

Numele si adresa beneficiarului : CED NOVACI CERTIFICAT DE ACREDITARE
Nr.cerere/comanda/contract : Monitorizare suplimentara L1124l
Tipul probei : Apa potabila (Momentana ) Codul probei: 699
Locul de prelevare al probei : BAZIN BAITA 2
Volumul probei prelevate/tip recipient utilizat la prelevare: 1500 ml plastic; 500 ml sticla sterila
Standardul de prelevare/Procedura: SR ISO 5667-5:2017 ; SR EN ISO 19458:2007
***Prelevarea s-a realizat de catre: COSTREIE ARISTOTEL

Data/Ora prelevarii probei: 06.08.2026/10:30 Data/Ora primirii probei: 06.08.2026/12:30

Perioada efectuarii incercarilor: 06.08.2026 — 09.08.2026

CMA conform
Ordonantei nr.
Nr. Parametru determinat \UM I.{ezultatl.l'l Metoda de incercare 7/2023 '
crt. (U.M.) incercarii aprobata si
modificata prin
Legea 96/2024
SR EN ISO 9308-1:2015
1. | Bacterii coliforme UFC/100ml 0 SR EN ISO 9308- 0
1:2015/A1:2017
2. Enterococi intestinali UFC/100ml 0 SR EN ISO 7899-2:2002 0
SR EN ISO 9308-1:2015
3. Escherichia coli UFC/100ml 0 SR EN IS09308- 0
1:2015/A1:2017
4, *Numar de colonii la UFC/1ml 0 SR EN ISO 6222:2004 Fara modificari
22°C anormale
5 **¥Numar de colonii la UFC/1ml 0 SR EN ISO 6222:2004 Fara moditicari
37°C anormale
6 *pH Unit de pH 7,43 SR EN ISO 10523:2012 6,5- 9.3
7. | *Conductivitate uS/em 131,6 SR EN 27888:1997 2500
8. Clor rezidual liber mg/l 0,482+0,047 SR EN ISO 7393-2:2018 0,1-0,5
9. | Clor rezidual total mg/l 0,503 SR EN ISO 7393-2:2018
10. | Amoniu mg/1 <(,034 SR EN ISO 7150-1:2001 0,5
11. | Azotati mg/l 1,049 SR EN ISO 7890-3:2000 50
o SR EN 26777:2002
12. | Nitrit mg/l LR SR EN 26777:2002/C91:2006 0.5
13. | Cloruri mg/l 9,785 SR ISO 9297:2001 250
o Grade . N
14. | Suma de Ca'si Mg getmang 3,478 SR ISO 6059:2008 >5
15. | #*Oxidabilitate mgO,1 1,48 SR EN ISO 8467:2001 5
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Acceptabild
consumatorilor
16.. | **Turbiditate NTU ACCEPTABILA | SR EN ISO 7027-1:2016 si nicio
| modificare
L] anormald
R SR ISO 6332:1996
17, |f|**Fier total he/l 35 SR ISO 6332:1996/C91:2006 200
e Kit Spectroquant Mn-test
18. | **Mangan ne/l 8 (0,005-2,00 mg/Il Mn) >0
Acceptabil
consumatorilor
19. | **Miros ACCEPTABIL | SR EN 1622:2007 si nicio
modificare
anormald

*NOTA : pH-ul si conductivitatea sunt raportate la temperatura de 20°C

** NOTA : incercari care nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

#** NOTA : activitatea de prelevare nu este acoperita de acreditarea RENAR.

OBSERVATII:

Acest document este proprietatea APAREGIO GORJ S.A §i nu poate fi reprodus (integral sau partial) sau
difuzat in alte scopuri decét cel pentru care a fost eliberat, fard acordul scris al proprietarului.

Copii ale prezentului raport de incercéri sunt valabile numai cu semnatura si stampila originala.
Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile situate sub limita de cuantificare a metodei.

Rezultatele incercarii se refera exclusiv la proba supusa analizei.
Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

Prezentul raport de incercare se elibereaza in 2 exemplare dintre care exemplarul 1 in original se transmite la

client,

Aprobat,
Sef Laborator Central Ape

Ing. Gordin Mirabela

Avizat,
Sef Laborator Apa Potabila

Biolog Gencarau Denisa
Intocmit,

Alexandrescu Victoria

Responsabili /Executanti
incercari fizico-chimice, .~
Alexandrescu Victoria \]}b

Paunescu Iolanda @Wf’“‘
Bularda Cameliac; UM/\

Ulariu Simona

Vlad Laurentia

Responsabil/Executant
incercari microbiologice,

Albastroiu Alexandra , M
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APAREGIO GORJ S.A.

LABORATOR CENTRAL APE -Laborator Apa Potabila

Adresa: Str. Crinului, nr, 20
Tel. 0787/643025

Raport de Incercare nr. 700 din 10.08.2026

Numele si adresa beneficiarului : CED NOVACI

Nr.cerere/comanda/contract : Monitorizare suplimentara

Tipul probei : Apa potabila ( Momentana )
Locul de prelevare al probei : RETEA BAJA DE FIER, STR. PESTERII — DUPA IGIENIZARE

acreditat pentru
INCERCARE

T C T

&

AL

SRENISOIEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

Codul probei: 700

Volumul probei prelevate/tip recipient utilizat la prelevare: 1500 ml plastic; S00 ml sticla.sterila
Standardul de prelevare/Procedura:.SR ISO 5667-5:2017 ; SR EN ISO 19458:2007 -

*#**Prelevarea s-a realizat de catre: COSTREIE ARISTOTEL
Data/Ora prelevarii probei: 06.08.2026/10:50

LT 1241

Data/Ora primirii probei: 06.08.2026/12:30

Perioada efectuarii incercarilor: 06.08.2026 —09.08.2026

CMA conform
Ordonantei nr.
Nr. Parametru determinat \UM I.{ezultatl.l.l Metoda de incercare 7/2023 _
crt. (UM.) incercarii aprobata si
modificata prin
Legea 96/2024
SR EN ISO 9308-1:2015
1. Bacterii coliforme UFC/100ml 0 SR EN ISO 9308- 0
1:2015/A1:2017
2. | Enterococi intestinali UFC/100ml 0 SR EN ISO 7899-2:2002 0
SR EN ISO 9308-1:2015
3. Escherichia coli UFC/100ml 0 SR EN IS09308- 0
1:2015/A1:2017
4. **Numar de colonii la UFC/1ml 0 SR EN ISO 6222:2004 Fara modificari
22°C anormale
5 **Numar de colonii la UFC/1ml 0 SR EN ISO 6222:2004 Fara modificari
37°C anormale
6 *pH Unit de pH 7,45 SR EN ISO 10523:2012 6,5-9,5
7. | *Conductivitate uS/cm 135,5 SR EN 27888:1997 2500
8 Clor rezidual liber mg/l 0,246 SR EN ISO 7393-2:2018 0,1-0,5
9 Clor rezidual total mg/l 0,266 SR EN ISO 7393-2:2018 -
10. | Amoniu mg/l <0,034 SR EN ISO 7150-1:2001 0,5
11. | Azotati mg/l 1,315 SR EN ISO 7890-3:2000 50
. SR EN 26777:2002 g
12. | Niwrid mg/l i SR EN 26777:2002/C91:2006 0,5
13. | Cloruri mg/l 9,146 SR ISO 9297:2001 250
14. | Suma de Ca si Mg S 3,456 SR ISO 6059:2008 >5
germane
15. | #*Oxidabilitate mgO,1 1,39 SR EN'ISO 8467:2001 5
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Acceptabild
consumatorilor
16. | **Turbiditate NTU ACCEPTABILA | SR EN ISO 7027-1:2016 si nicio
modificare
anormald
. SR ISO 6332:1996
7. | **Fier total ng/l 39 SR ISO 6332:1996/C91:2006 200
e Kit Spectroquant Mn-test
18. Mangan pg/l 7 (0,005-2,00 mg/l Mn) 50
Acceptabil
consumatorilor
19. | **Miros ACCEPTABIL | SR EN 1622:2007 si nicio
modificare
anormald

*NOTA : pH-ul si conductivitatea sunt raportate la temperatura de 20°C

** NOTA : incercari care nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

*** NOTA : activitatea de prelevare nu este acoperita de acreditarea RENAR.

OBSERVATII:

Acest document este proprietatea APAREGIO GORJ S.A si nu poate fi reprodus (integral sau partial) sau
difuzat in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat, fird acordul scris al proprietarului.

Copii ale prezentului raport de incercari sunt valabile numai cu semnatura i stampila originala.
Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile situate sub limita de cuantificare a metodei.

Rezultatele incercarii se refera exclusiv la proba supusa analizei.
Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

Prezentul raport de incercare se elibereaza in 2 exemplare dintre care exemplarul 1 in original se transmite la

client.

Aprobat,
Sef Laborator Central Ape

Ing. Gordin Mirabela

Avizat,
Sef Laborator Apé Potabila

Biolog Gencarau Denisa
Intocmit,

Alexandrescu Victoria

a3l

Responsabili /Executanti
incercari fizico-chimice, ..
Alexandrescu Victoria @

Paunescu Iolanda @W

Ulariu Simona
Vlad Laurentia /% 9&'7

Bularda Camelia (3 \/\,u\

Responsabil/Executant
incercari microbiologice,

Albastroiu Alexandra \}\'\w%
. L 4 N
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